РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования

«Заларинский район»
Глава администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  28.03. 2011  г.                              п. Залари                               № 127
«Об установлении 

температурного графика  » 

          Для регулирования тепловой нагрузки исходя  из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха :

 1. Установить на котельных, находящихся в оперативном управлении учреждений бюджетной сферы комитета по образованию, комитета по культуре, МУЗ Заларинская ЦРБ и сельских поселений,  температурный график согласно  приложения №1;
2. Ответственным за эксплуатацию котельных  ежедневно проводить проверку температуры подающей и обратной воды в тепловых сетях, таким образом выявлять факты как соблюдения, так и несоблюдения теплового графика. 
 3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации МО «Заларинский район» Орноева В.С. 
                                                                                                                 В.В.Самойлович 

Подготовила:

 Начальник отдела по  ЖКХ                                                      Денисенко Г.Ф

 комитета  по строительству,                                              «___»________2011 г.

 дорожному и жилищно-коммунальному
 хозяйству

             Согласовано:

Первый заместитель главы администрации                             Орноев В.С.

                                                                                               «___»________2011 г.

Руководитель аппарата администрации                                     Афанасьев  А.М.

                                                                                               «___»________2011 г.

Главный специалист юридического отдела                                          Томашев А.О.
                                                                                               «___»________2011 г.

                                                                                                            Приложение №1 

                                                                      к распоряжению №____от _______2011 г.

Температурный график 950/700  сетевой воды для системы  отопления на отопительный период 2010-2011 гг.

	Температура, (С
	Температура, (С

	Наружная воздуха
	Подачи воды
	Обратной воды
	Наружная воздуха
	Подачи воды
	Обратной воды

	8
	31
	28
	-19
	68
	53

	7
	33
	29
	-20
	69
	54

	6
	35
	30
	-21
	71
	55

	5
	36
	31
	-22
	72
	55

	4
	38
	32
	-23
	73
	56

	3
	39
	33
	-24
	74
	57

	2
	40
	34
	-25
	75
	58

	1
	42
	35
	-26
	76
	58

	0
	43
	36
	-27
	78
	59

	-1
	45
	37
	-28
	79
	60

	-2
	46
	38
	-29
	80
	61

	-3
	47
	39
	-30
	81
	61

	-4
	49
	40
	-31
	82
	62

	-5
	50
	41
	-32
	84
	63

	-6
	51
	42
	-33
	85
	64

	-7
	53
	43
	-34
	86
	65

	-8
	54
	44
	-35
	87
	65

	-9
	55
	44
	-36
	88
	66

	-10
	57
	45
	-37
	89
	67

	-11
	58
	46
	-38
	90
	67

	-12
	59
	47
	-39
	92
	68

	-13
	61
	48
	-40
	93
	68

	-14
	62
	49
	-41
	94
	69

	-15
	63
	50
	-42
	95
	70

	-16
	64
	51
	
	
	

	-17
	66
	51
	
	
	

	-18
	67
	52
	
	
	


Температура наружного воздуха применяется как среднесуточная. При разнице наружных температур дня и ночи  80 С и более, регулирование  производится 2 раза в сутки, менее 80 С – один раз.

Допустимое отклонение температуры   подающей сетевой воды от графика +    3%
